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技术要求：
产品参照NB/T47012-2020《制冷装置用压力容器》1.

制造，检验和验收；
焊接必须牢固，不得有咬边，夹缝，裂纹，焊瘤2.

飞溅焊渣等缺陷；
外表喷涂聚氨酯漆;3.
进管处需要标识“IN”，标识应该清晰；4.
成品用胶塞密封，内部需清洁，干燥，无焊渣、5.

铜屑等杂质；
必须满足RoHS要求；6.
未标注形状和位置公差值按GB/T 1184-L执行;7.
未标注线性和角度尺寸公差值按GB/T 1804-V执行；8.

序号 名称 数量

7 上罐体 1

6 HFC底脚 2

5 直管 1

4 下罐体 1

3 锁定阀 1

2 锁定阀 1

1 阀座 2

特性表DATE SHEET
容积VOLUME(L) 20
设计压力
DESIGNN PRESSURE(bar) 33

设计温度
DESIGN TEMPERATER(℃) -10℃~130℃

制冷剂REFRIGERANT R22 R134a R407 R404A R507..etc.
制冷剂分类REFRIGERANT 
CLASSIFICATION PED Goup2

容器类别Vessel Category PED CATⅡ

耐压测试压力STRENGTH 
PRESSURE(bar) 41.3

破坏性测试压力BURST 
PRESSURE(bar) --

焊接接头系数WELD JOINT EFF 0.85 腐蚀裕量corrosion 
allowance

0

设计

工艺

标准化

批准

阶 段 标 记

共1张 第1张

重量(kg) 比例

  日期

  签字

底图总号

旧底图总号

描校

描图

借(通)用件登记

零 件 代 号

1:5 HLRD-20-C02606

8 7 23456 1

125 46 378

A

B

C

D

E

F

C

杭州瑞沃德
机电工业有限公司

标记 分区处数 更改文件号

审核

年 月 日

(年 月 日)(年 月 日)
卧式储液器

刘晨

版本:

Rev1.0 替代:

2026/7/2
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