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 . יופיעו בתצוגה”OFF“ או ”ON“. כיבוי היחידה/ להדלקתOn/Offלחץ על לחצן  כיבוי/הפעלה .1

 : למעבר בין מצבי העבודה הבאיםModeלחץ על לחצן   עבודהימצב .2

Cool –המילה  ( קירורCoolתופיע בתצוגה  .( 

Heat –המילה  ( חימוםHeatתופיע בתצוגה (. 

Cool+Heat – המילים   (לטמפרטורה מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאםCoolו - Heat  יופיעו 

  .) יחדבתצוגה

Fan – כל זמן שהיחידה בפעולה,  המאוורר יעבוד ללא הפסקה– אוורור בלבד. 

 . יהבהבו בתצוגהHeat או Coolהמילים , כאשר יש דרישה לחימום או קירור : ותהער   

 . תההב בתצוגהONהמילה , )השהיית הפעלה(ר הגנת מדחס מופעלת כאש    

 . למעבר בין מהירויות המאווררFanלחץ על לחצן  מאווררמהירות  .3

Hi –מהירות גבוהה  

Me –מהירות בינונית  

Lo –מהירות נמוכה  

Hi+Me+Lo – הרצויה והמצויה מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה – מהירות אוטומטית. 

4. AUTO FAN בלחיצה ארוכה על לחצן Fan המילה – תתאפשר כניסה למצב זה Auto Fanתופיע בתצוגה . 

כאשר , מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר ( אך ורק כאשר המדחס עובדפועל המאוורר במצב זה

 .)המדחס מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה

 SETהטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה ). -(-ו(+) ורה הרצויה באמצעות הלחצנים כוון את הטמפרט כיוון טמפרטורה .5

 .טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות. וגהתהבהב בתצ
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03RT –יומי שלט רחוק   
 ) ETN1000לסדרת אופציה (

 
 .  מנת שיעבוד כנדרש עלהדבר היא שיש לכוונו אל התרמוסטטמשמעות .  הוא שלט רחוק אינפרא אדוםRT-03 :הקדמה

 או On/Send באמצעות הלחצן יש לשלוח את האינפורמציה לתרמוסטט, בשלטבכל פעם שמשתנה אחד הפרמטרים 

 .Offבאמצעות הלחצן 

 

 

 . נתוני השלט  או לעידכוןכיבוי היחידה/ להדלקתOn/Sendלחץ על לחצן  הפעלה .1

 .י השלט היחידה או לעידכון נתונ לכיבויOffלחץ על לחצן  כיבוי .2

 : למעבר בין מצבי העבודה הבאיםModeלחץ על לחצן   עבודהימצב .3

 קירור   

 חימום   

 מעבר אוטומטי בין חימום וקירור 

 אוורור  

 . לשליחת הנתוניםOn/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן    

 

 . למעבר בין מהירויות המאווררFanלחץ על לחצן   מאווררמהירות  .4

 נמוכהמהירות   

 מהירות בינונית  

 גבוההמהירות   

 . מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה–מהירות אוטומטית    

 . לשליחת הנתוניםOn/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן 
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5. AUTO FAN לחצן  עללחץ Select בתצוגהיהבהב  מספר פעמים עד שהסימן .  

 : עבור בין המצבים)-(- ו(+(המקשים באמצעות    

     - AUTO FANסק מופ 

    - AUTO FANעל מופ 

  כאשר המדחס עובד המאוורר עובד אך ורק AUTO FANבמצב    

 .)מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר(   

 . לשליחת הנתוניםOn/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן  

 

 כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים  כיוון טמפרטורה .6

 .פרטורה הרצויה תוצגהטמ). -(-ו(+) 

 

 ולאפשר כיוון של טיימר הפעלה וכיבוי , על מנת לכוון את השעון המופיע בחלקו העליון של השלט  שעון .7

 :יש לבצע את הפעולות הבאות, לתרמוסטט

i.  לחץ על לחצןSelect עד ש- Clock Setבתצוגת השלט יהבהב . 

ii.  השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן . 

iii. ו(+) ת הלחצנים כוון את השעה באמצעו-)-.( 

iv.  לחץ שוב על לחצןSelect –הדקות יהבהבו . 

v.  ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים-)-.( 

vi.  לחץ שוב על לחצןSelectעל מנת לחזור למצב תצוגה רגיל . 

vii.  כווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצןOn/Send 

 .לשליחת הנתונים

 . התצוגה תחזור למצבה הרגיל–ניות  ש10אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך : הערה
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 את יש לבצע , הטיימרעל מנת לכוון את . הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות  טיימר .8

 :הפעולות הבאות

i.  לחץ על לחצןSelect  עד שפעמיים– 

Program Start הבהב בתצוגת השלטי. 

 :כיוון שעת הפעלה

ii.  בו השעות יהבה–(+) לחץ על לחצן. 

iii.  ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים-)-.( 

iv.  לחץ שוב על לחצןSelect –הדקות יהבהבו . 

v.  ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים-)-.( 

 

 :פסקהכיוון שעת ה

i.  לחץ שוב על לחצןSelect עד ש-    

Program Stopבתצוגת השלט יהבהב . 

ii.  השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן . 

iii. ו(+) אמצעות הלחצנים כוון את השעה ב-)-.( 

iv.  לחץ שוב על לחצןSelect –הדקות יהבהבו . 

v.  ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים-)-.( 

 

 :שליחת הנתונים לתרמוסטטהפעלת הטיימר ו

i.  לחץ שוב על לחצןSelect – יהבהבסימן השעון . 

ii.  בחר בהפעלה ) -(-ו(+) באמצעות הלחצנים

 ).ון לבןאייק(או ביטול ) אייקון שחור(

iii.  לחץ פעמיים על לחצןSelect לחזרה למצב 

 .תצוגה רגיל

iv.  כווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן

On/Sendלשליחת הנתונים . 

 . התצוגה תחזור למצבה הרגיל– שניות 10אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך : הערה

 


